Приложение 1
Техническое задание
Вид работ: Монтаж системы электроснабжения ГЦ
Объект: Здание Литер В 

1. Характеристики объекта: 

· Площадь – 2055,1 м2, 

· Этажность – 1 (1 этаж) 
· Стесненность - эксплуатируемый объект
2. Гарантийные обязательства: 12 мес. с даты подписания акта о приемке работ (услуг).
3. Порядок оплаты: в течение 5 банковских дней с даты приемки Заказчиком работ.
4. Срок проведения работ:

начало работ — 18.02.2019 г.;

окончание работ — 25.04.2019 г.
5. Порядок обеспечения материалами: Все материалы поставляются Заказчиком.
6. Штрафные санкции:

· За нарушение срока начала работ: 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки срока начала работ. Расторжение в одностороннем порядке при просрочке срока начала работ более 10 дней.
· За нарушение срока окончания работ: 0,5% от суммы договора за каждый день просрочки срока окончания работ.
7. Способ проведения тендера: запрос предложений в электронном виде.
8. Вид предоставления предложений: Коммерческое предложение, Локальный сметный расчет.
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

	№
п/п
	Наименование работ
	Единица измерения
	Объем

	1
	2
	3
	4

	Освещение (1 этаж)

	1
	Монтаж и подключение светильников (h=2-6м)
	шт.
	327

	2
	Монтаж, установка и подключение щитов освещения
	шт.
	11

	3
	Монтаж кабеленесущих конструкций металлических (h=2-6м)
	м.
	942

	4
	Монтаж и установка щита распределительного размерами до 600х600
	шт.
	1

	5
	Установка выключателя автоматического на ток до 100А
	шт.
	3

	6
	Установка выключателя автоматического на ток до 25А
	шт.
	121

	7
	Монтаж устройств автоматического включения (датчики движения)
	шт.
	8

	8
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 кв.мм. в конструкциях металлических(лотках) с ответвительными коробками (h=2-6м)
	м.
	3238

	9
	Прокладка кабеля ВВГ 5х2,5 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	515

	10
	Прокладка кабеля ВВГ 5х16 кв.мм. в конструкциях металлических (h=2-6м)
	м.
	26

	11
	Прокладка кабеля ВВГ 5х4 кв.мм. в конструкциях металлических (h=2-6м)
	м.
	80

	12
	Установка и подключение счетчика 3-хфазного
	шт.
	1

	13
	Прокладка кабеля АВВГ 5х70 кв.мм. в конструкциях металлических (h=2-6м)
	м.
	12

	14
	Установка предохранителей на ток до 100А
	шт.
	3

	15
	Монтаж и подключение шкафа силового ШР-11
	шт.
	1

	16
	Установка концевой термоусаживаемой муфты до 1кВ
	шт.
	2

	17
	Разводка по устройствам и подключение жил 70мм.кв.
	шт.
	10

	18
	Разводка по устройствам и подключение жил 16мм.кв.
	шт.
	10

	19
	Затяжка кабеля ВВГ-3х2,5 в гофру D=25мм
	м
	25

	20
	Прокладка гофротрубы D=25мм (h=2-6м)
	м
	25

	21
	Разводка по устройствам и подключение жил до 10мм.кв.
	шт.
	116

	Освещение (подвал)

	22
	Монтаж и подключение светильников (h=2-6м)
	шт.
	21

	23
	Монтаж и установка ящика с понижающим трансформатором ЯТП-0.63-220/36 размерами до 600х600
	шт.
	1

	м.4024
	Прокладка кабеля ВВГ 3х1,5 кв.мм. в конструкциях пластиковых (кабель-канал) с ответвительными коробками (h=2-6м)
	м.
	70

	Силовая частьМонтаж кабель-канала 16х25мм
25
	
	
	

	3926

	27Монтаж и подключение трансформаторов тока 300/5шт.
	Монтаж кабеленесущих конструкций металлических (h=2-6м)
	м.
	300

	28
	Монтаж и установка щита распределительного 650х500х220
	шт.
	13

	29
	Установка выключателя автоматического на ток до 100А
	шт.
	13

	30
	Установка выключателя автоматического на ток до 25А
	шт.
	105

	31
	Монтаж и подключение рубильника на ток 630А
	шт.
	13

	32
	Монтаж и установка щита распределительного до 600х600х300
	шт.
	11

	33
	Прокладка кабеля АВВГ 5х150 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	310

	34
	Прокладка кабеля ВВГ 5х16 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	300

	35
	Прокладка кабеля ВВГ 5х35кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	50

	36
	Установка и подключение счетчика 3-хфазного тр-го вкл-я
	шт.
	13

	37
	Прокладка кабеля АВВГ 5х120 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	46

	38
	Установка предохранителей на ток до 100А
	шт.
	279

	39
	Монтаж и подключение шкафа силового ШР-11
	шт.
	12

	40
	Установка концевой термоусаживаемой муфты до 1кВ
	шт.
	52

	41
	Разводка по устройствам и подключение жил 120 мм.кв.
	шт.
	40

	42
	Разводка по устройствам и подключение жил 16мм.кв.
	шт.
	90

	43
	Разводка по устройствам и подключение жил 35мм.кв.
	шт.
	20

	44
	Разводка по устройствам и подключение жил 150мм.кв.
	шт.
	200

	45
	Разводка по устройствам и подключение жил 95мм.кв.
	шт.
	78

	46
	Установка кабельных сальников
	шт.
	26

	47
	Провод ПВ-1х95 мм кв.(монтаж в щитах)
	м
	39

	48
	Установка предохранителей на ток до 250А
	шт.
	6

	49
	Разводка по устройствам и подключение жил 185мм.кв.
	шт.
	20

	50
	Прокладка кабеля АВВГ 5х185 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	32

	Силовая часть
	
	
	

	1551

	52Монтаж и подключение трансформаторов тока 300/5шт.
	Монтаж кабеленесущих конструкций металлических (h=2-6м)
	м.
	99

	53
	Монтаж и установка щита распределительного 650х500х220
	шт.
	5

	54
	Установка и подключение счетчика 3-хфазного тр-го вкл-я
	шт.
	5

	55
	Монтаж и подключение шкафа силового ШР-11
	шт.
	5

	56
	Монтаж и подключение рубильника на ток 630А
	шт.
	5

	57
	Прокладка кабеля АВВГ 5х120 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	101

	58
	Прокладка кабеля АВВГ 5х150 кв.мм. в конструкциях металлических (в лотках, h=2-6м)
	м.
	36

	59
	Установка концевой термоусаживаемой муфты до 1кВ
	шт.
	20

	60
	Разводка по устройствам и подключение жил 120 мм.кв.
	шт.
	80

	61
	Разводка по устройствам и подключение жил 150мм.кв.
	шт.
	20

	62
	Установка кабельных сальников
	шт.
	10

	63
	Установка предохранителей на ток до 100А
	шт.
	120

	64
	Разводка по устройствам и подключение жил 95мм.кв.
	шт.
	30

	65
	Провод ПВ-1х95 мм кв.(монтаж в щитах)
	м
	15

	
	Работы проводимые при монтаже вент. оборудования
	
	

	66
	Прокладка кабеля ВВГ 5х16 в конструкциях металлических
	м.
	22

	67
	Разводка по устройствам и подключение жил 16мм.кв.
	шт.
	20

	68
	Затяжка кабеля ВВГ-5х16 в гофротрубу D=32мм
	м
	2

	69
	Монтаж кабеленесущих конструкций металлических 
	м.
	141

	70
	Прокладка кабеля ВВГ 5х10 в конструкциях металлических
	м.
	140

	71
	Затяжка кабеля ВВГ-5х10 в гофротрубу D=32мм
	м
	16

	72
	Разводка по устройствам и подключение жил 10мм.кв.
	шт.
	160

	73
	Прокладка кабеля ВВГ 5х6 в конструкциях металлических
	м.
	61

	74
	Затяжка кабеля ВВГ-5х6 в гофротрубу D=20мм
	м
	6

	75
	Прокладка кабеля ВВГ 5х2,5 в конструкциях металлических
	м.
	242

	76
	Затяжка кабеля ВВГ-5х2,5 в гофротрубу D=20мм
	м
	18

	77
	Прокладка кабеля ВВГ 5х1,5 в конструкциях металлических
	м.
	164

	78
	Затяжка кабеля ВВГ-5х1,5 в гофротрубу D=20мм
	м
	12

	79
	Прокладка кабеля ВВГ 3х2,5 в конструкциях металлических
	м.
	127

	80
	Затяжка кабеля ВВГ-3х2,5 в гофротрубу D=20мм
	м
	8

	81
	Прокладка гофротрубы D=32мм
	м
	18

	82
	Прокладка гофротрубы D=20мм
	м
	44

	83
	Разводка по устройствам и подключение жил сечением до 10мм.кв.
	шт.
	408

	
	
	
	


9. Другие условия:
1. Все монтажные работы должны проводиться персоналом, имеющим группу допуска по электробезопасности не ниже III.

2. Подрядчик несет ответственность за сохранность всего объекта до даты подписания акта сдачи-приемки в эксплуатацию выполненных работ в полном объеме приемочной комиссией.

3. При нанесении материального ущерба учреждению Подрядчик возмещает ущерб за свой счет.

4. Срок гарантии на выполненные работы не менее 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки выполненных работ. В течение гарантийного срока на выполняемые работы Подрядчик, без каких либо затрат со стороны Заказчика, обязан устранить все возникающие скрытые дефекты, выявленные в процессе эксплуатации и возместить, в случае причинения ущерба, все убытки Заказчика и эксплуатации, связанные с нарушением требований СНиП при производстве работ и допущением строительного брака.

5. Место складирования мусора, точка подключения, способ учета и оплаты электроэнергии будут определены эксплуатирующей организацией при передаче объекта в ремонт.
